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(1) Konformitatsaussage

(2) Geréate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméaRen Verwendung
in explosionsgeféhrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) Prifbescheinigungsnummer

TUV 03 ATEX 2302 X
(4) Geréat: Rohrfeder-Druckmessgerate Typenreihe 2XX. XX
mit eingebauten elektrischen Grenzwertschaltern Typen 831.
(5) Hersteller:  WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
(6) Anschrift: Alexander-Wiegand-Strasse
D-63911 Klingenberg

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der
Anlage zu dieser Priifbescheinigung festgelegt.

(8) Die TUV NORD CERT GmbH & Co. KG, TUV CERT-Zertifizierungsstelle, bescheinigt als
benannte Stelle Nr. 0032 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europdischen Gemein-
schaften vom 23. Mérz 1994 (94/9/EG) die Erflllung der grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Gerdten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen gemaR Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Priifbericht Nr.03 YEX 550951
festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch
Ubereinstimmung mit

EN 13463-1:2001 prEN 13463-5:2000

(10) Falls das Zeichen "X” hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen flr die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung
hingewiesen.

(11) Diese Konformitdtsaussage bezieht sich nur auf Konzeption und Priifung des festgelegten
Gerates gemaR Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die
Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Geréates. Diese Anforderungen werden nicht
durch diese Konformitatsaussage abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
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